Laboratof MOR AV Asr.o.

Oderska 456, Butovice

742 13 Studénka y
ZkuZebni laboratof ¢. 1266, akreditovana CIA
dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

E-mail: info@laborator-morava.cz

Tel. 556 400333, fax. 556 413 092

1C: 253 99 951, DIC: CZ25399951

Zakaznik:

OBEC HODSLAVICE
Hodslavice 211

742 71 Hodslavice

PROTOKOL Q ZKOUSCE &. 16063/20
Vysledky rozboru vzorku pitné vody

Misto odbéru:
Vzorek odebral:
Identifikace:
Zplisob odbéru:
Dezinfekce:
Oznadeni zakaznika:

vodojem Hodslavice!

Kusa Ivona g

voda pifné

IP 01 (CSN ISO 5667-5) A
ano

vystup za piskovymi filtry

Dalgi udaje o odbéru: Zdroj: podzemni

Datum odbé&ru: = 28.8.2020
Hodina odbéru: * 8:50

Datum pifjmu: 28.8.2020
Datum analyz: 28.8. - 1.9.2020

Protokol o odbéru vzorku &.: 5016/20

CHEMICKY ROZBOR , < ¢. vzorku: 10065
1 03 vysledeK | jednotka metoda lim. hodnota |
Zelezo <0.05 mg/ SOP 23 (CSN 757385) Al 0.2 MH
Mangan <0.01 mg/ SOP 23 (CSN 757385) Al 005 MH |
Teplota** 173 °% SOP 309 (CSN 757342) 80-120 D

Prohldsent: Vysledky zkouSek se t¥kaji pouze zkouSeného pFedmétu. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. & 252/2004 Sb.
NMH - nejvyssi meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.

SOP - standardni operacni postup.

**terénni mérent

Protokol vyhotovil:

Rozbrojovéa Jana

Schvalil a za analyzy zodpovida:
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Laborator MOR AV As.r.o.

Ve sloupci "Metoda” jsou subdoddvky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.

Ve sloupci "Metoda” jsou pismenem A oznadeny zkousky v rozsahu akreditace a pismenem N zkousky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzdddni uvddény na zvidstni priloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvddény pouze v oditvodnénych p¥ipadech.
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Laboratof MOR AV As.r.o.
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Oznadeni zakaznika:

pi. Seitzova

DA~ Oderska 456, Butovice OBEE WAVIRBD HO AV
iﬁi 742 13 Studénka ) Ho %Tfﬁﬁﬁi_—
RPN ZkuZebni laboratof €. 1266, akreditovand CIA 74271 Hodzlawce
Z 3 dle CSN EN ISQ/IEC 17025:2018 Do30 dnei.cvreneerenenesennsnessmnessases
{’f////:\\\\;\; ® E-mail: info@laborator-morava.cz . s
gAML L 1266 Tel. 556 400333, fax. 556 413 092 Cis. jed.tommnininncssinennne pil.:.....
IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951
CiS. OPOT.: eveererruesrrersssssaanisinssinons
1_4” acar :l‘ll.t.--c..----|<|
PROTOKOL O ZKQUSCE &. 13946/20 N hrd a ik o oot —_——
Vysledky rozboru vzorku pitné vody - kraceny rozsah dle vyhladky ¥ *359/3004- S
Misto odbéru: Hodslavice,E.p. 2 713- DPS Datum odbéru: 3.8.2020
Vzorek odebral: Kusa Ivona Hodina odbéru: 11:30
Identifikace: voda pitna Datum pfijmu: 3.8.2020
Zplsob odbéru: IP 01 (CSN ISO 5667-5) A Datum analyz: 3.8. - 10.8.2020
Dezinfekce: ano

Dalsi udaje 0 odbéru: Zdroj: podzemni

Protokol o odbéru vzorku &.: 4416/20
TKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY ROZBOR ¢, vzorku: 13946 -

Ukazatel vysledek ednotka I Iim. hodnota
Escherichia Coli 0 KTJ/100 m SOP 101 (SN EN ISO 9308-1) 0 NMH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 m SOP 101 {CSN EN 1SO 9308-1) A 0 MH

[Pocty kolonii pfi 22 °C 35 | KTJ/m SOP 105 ( CSN EN ISO 6222% Al 200 DH

odty kolonif pii 36 °C 20 KT/ SOP 105 (CSN EN ISO 6222 40 DH
HEMICKY ROZBOR c. vzorku: 13946

L 3 vysiedek | _J.u{ma dnot metoda lim, hn.d.nﬂ.ta_
Barva <5 mg/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) Al 20

|Zakal <0.10 ZF(n) SOP 41 (CSN EN I1SO 7027-1) A 5.00 MH

[Pach pfijatelny | -— SOP 59 %CSN EN 1622. TNV 757340:2005)A) pfijatelny
Chut’ piijatelna -—- SOP 59 (CSN EN 1622. TNV 757340:2005)Al_pfijatelna
EH - 7.1 SOP 43 (CSN ISO 10523) Al 65-95 MH

HSK Mn 114 mg/l SOP 27 (CSN EN ISO 8467) Al 3,0 MH

Amonné€ ionty <0.02 mg/l SOP 09 (CSN ISO 7150-1) A 0.5 MH
Dusic¢nany <2,0 mg/l SOP 07 (CSN ISO 7890-3) Al 50 NMH

Zelezo <0.05 mg/l SOP 23 (CSN 757385) A 02  MH_

Konduktivita 51.8 mS/m SOP 52 (CSN EN 27888) Al 125 MH

Teplota** 15.1 __°C SOP 39 (CSN 757342) Al 80-120 DH
Chlor volny** <0.03 mg/l SOP 3] (Vysv, 9) A 0,30 MH

ProhldSeni:
protokol reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. ¢. 252/2004 Sb.

NMH - nejvys$si meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.

SOP - standardni operacni postup.

**terénni méreni

KTJ - kolonie tvorici jednotky.

CHSK Mn - chemicka spotreba kysliku manganistanem.
Vysv. 9 - firemni literatura MERCK / HACH.

Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana
Schvalil a za analyzy zodpovida:
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Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouseného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nelze
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Laboratof MOR AV As.r.o.

Ve sloupci "Metoda" jsou akreditované subdoddvky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.
Viastni akreditované, resp. neakreditované zkousky jsou v kolonce "Metoda" oznaceny pismenem A, resp. N.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzdddani wvddény na zvidsii priloze k protokolu.

Limitni hodnoty jsou uvddény pouze v oditvodnénych pFipadech.
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A dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
L 1266 Tel. 556 400333, fax. 556 413 092
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i PROTOKOL O ZKOUSCE &.9163/20 .,
Vysledky rozboru vzorku pitné vody - kraceny rozsah dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb.

Misto odbéru: Hodslavice, ¢&.p. 505 - Matet'ské $kola Datum odbéru: | 2.6.2020

Vzorek odebral: Kusa Ivona Hodina odbéru: [0:00

Identifikace: voda pifnd Datum pifjmu:  2.6.2020

Zpusob odbéru: IP 01 (CSNISO 5667-5) A Datum analyz: 2.6. - 5.6.2020

Dezinfekce: ano

Oznadeni zakaznika: Matefska Skola

Dali Gidaje o odbéru: Zdroj: podzemni

Protokol o odbéru vzorku &.: 3124/20

TKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY ROZBOR c. vzorku: 9165
Ukazatel vysledek ednof metoda lim. hodnota |
Escherichia Coli 0 TJ/100 m SOP_101 (CSN EN ISO 9@8-1; Al 0 NMH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 m SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1 Al 0 MH
Polty kolonii pfi 22 °C 0 KTJ/ml SOP 105 (CSN EN 1SO 6222) Al 200 DH
Podty kolomif pfi 36 °C 0 KTl/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222) 40 H
E KY ROZBOR . C. vzorku: 9163

(Ukazate vysledek | jednotka metoda lim. hodnota |
Barva <5 mg/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) Al 20 “MH |
Zakal <0.10 ZF(n) SOP 41 (CSN EN ISO 7027-1) Al 500 MH
Pach pfijatelny - SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340:2005)A| ptijatelny
Chut’ piijatelna - SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340:2005)A] piijatelnd
pH 7.2 , SOP 43 (CSN 1SO 10523) Al 65-9.5 MH |
CHSK Mn - 2.06 mg/ SOP 27 (CSN EN ISO 8467) Al 3.0 MH |
Amonné ionty <0.02 mg/ SOP 09 (CSN ISO 7150-1 Al 0.5 MH |
Dusi¢nany <2.0 mg/ SOP 07 (CSN ISO 7890-3 Al 50 NMH
Zelezo <0.05 mg/l SOP 23 (CSN 757385) Al 0.2 MH
Konduktivita 47.4 mS/m SOP 52 (CSN EN 27888) Al 125 MH
Teplota** ] 14.9 °C SOP 39 (CSN 757342) Al 80-120 DH |
Chlér volng** <0.05 me/l SOP 31 (Vysv. 9) Al 0.30 MH

ProhldSeni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného pFedmétu. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. ¢ 252/2004 Sb.
NMH - nejvyssi meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.
SOP - standardni operacni postup.
**terénni méreni
KTJ - kolonie tvorici jednotky.
CHSK Mn - chemicka spotfeba kysliku manganistanem.
Vysv. 9 - firemni literatura MERCK / HACH.

Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana Dne: 8.
Schvalil a za analyzy zodpovida: RNDr.

Strana 1/1 Laboratof MOR AV As.r.o.

Ve sloupci "Metoda” jsou akreditované subdodavky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.
Vlastni akreditované, resp. neakreditované zkousky jsou v kolonce "Metoda" oznaceny pismenem A, resp. N.

Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyZdddni uvddény na zvldstni piiloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvddény pouze v odiivodnénych pFipadech.
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Laboratof MOR AV As.r.o.

Oderska 456, Butovice
742 13 Studénka

Zkugebni laboratof &. 1266, akreditovana CIA
dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

® E-mail: info@

laborator-morava.cz
Tel. 556 400333, fax. 556 413 092
1C: 253 99 951, DIC: CZ25399951

Zékaznik:

OBEC HODSLAVICE
Hodslavice 211

742 71 Hodslavice

Vysledky rozboru vzorku pitné vody - k

PROTOKOL O ZKOUSCE & 6851/20
raceny rozsah dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb.

Misto odbéru:
Vzorek odebral:
Identifikace:

Zpuisob odbéru:
Dezinfekce:
Oznadeni zékaznika:
Dal3i udaje o odbé&ru:

Protokol o odbé&ru vzorku ¢.:

Hodslavice, ¢.p. | - Hospoda "Na Fojtstvi"
Kusa Ivona

voda pitna

IP 01 (CSN ISO 5667-5) A

ano

Hospoda "Na Fojtstvi"

Zdroj: podzemni

2480/20

Datum odbéru: 27 42020
Hodina odb&ru: 9:15

Datum piijmu: 27.4.2020
Datum analyz: 27.4. - 7.5.2020

MIEKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY ROZBOR C._vzorku: 6851

Ukazate vysledel ednotka metoda fim. hodnota |
Escherichia Coli 0 <TJ/100 m SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) Al 0 NMH |
Koliformni baktetie 0 | KTJ/100 m SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) Al 0 MH
Poéty kolonii pfi 22 °C 10 | KTJ/ml SOP 105 | %C;SN ENISO 6222_% Al 200 DH
Poéty kolonif pfi 36 °C 0 KTl/ml SOP 105 (CSN EN [SO 6222 A 40 DH
CHEMICKY ROZBOR c, vzorku: 6851

| € vysledek | | metoda lim. hodnota |
Barva <5 | mg/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH
Zakal | <0.10 | ZF(n) . SOP 41 (CSN EN ISO 7027-1) Al 500 MH
Pach prijatelny — SOP 59 (CSN EN 1622. TNV 757340:2005)A] pfijatelny

Chut piijatelna — SOP 59 (CSN EN 1622. TNV 757340:2005)A| pfijatelna

pH 7.4 SOP 43 (CSN ISO 10523) _ Al 65-95 MH
CHSK Mn 1.62 mg/l SOP 27 (CSN EN ISO 8467) Al 3.0 MH_|
Amonné ionty ] <0.02 mg/l SOP 09 %_CSN 1SO 7150-1) Al 0,5 MH |
Dusiénany <20 mg/l SOP 07 (CSN ISO 7890-3) Al 50 NMH
Zelezo . <0.05 mg/l SOP 23 (CSN 757385) A 0.2 ~MH
IKonduktivita 45.5 mS/m SOP 52 (CSN EN 27888) A 125 MH
Teplota** 9.4 °C ~ SOP 39 (CSN 757342) Al 8.0-12.0 DH |
Chlér volny** <0.05 me/l SOP 3] (Vvsv. 9) 0.30 MH

Prohldseni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouseného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. ¢. 252/2004 Sb.
NMH - nejvyssi meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.
SOP - standardni operacni postup.
**terénni méreni
KTJ - kolonie tvoFici jednotky.
CHSK Mn - chemicka spotieba kysliku manganistanem.
Vysv. 9 - firemni literatura MERCK / HACH.

Protokol vyhotovil:

Rozbrojova Jana

Schvalil a za analyzy zodpovida:
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LaboratoF MOR AV As.r.o.

Ve sloupci "Metoda" jsou akreditované subdoddvky oznacdeny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.
Viastni akreditované, resp. neakreditované zkousky jsou v kolonce "Metoda” oznaceny pismenem A, resp. N.

Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyZiddni uvddény na zvidstni pFiloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvddény pouze v oditvodnénych pripadech.
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Laboratof MOR AV Asr.o.

QOderska 456, Butovice

742 13 Studénka

Zkugebni laboratof & 1266, akreditovana CIA

dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

E-mail: info

laborator-morava.cz

Tel. 556 400333, fax. 556 413 092

IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951

Zakaznik:
Hodslavice 211

742 71 Hodslavice

OBEC HODSLAVICE

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 5222/20
Vysledky rozboru vzorku pitné vody

Misto odbéru:
Vzorek odebral:
Identifikace:
Zpitsob odbéru:
Dezinfekce:
Oznadeni zakaznika:

Hodslavice, vytok z upravny Vod—g}

Kusa Ivona
voda pifna upravena

IP 01 (CSNISO 5667-5) A

neuvedeno
upravna vody

Dalsi udaje o odbéru: Zdroj: podzemni

Protokol o odbéru vzorku &.:

2053/20

Datum odbéru:
Hodina odbéru:
Datum pfijmu:
Datum analyz:

25.3.2020

9:30
25.3.2020
25.3. - 28.3.2020

MIKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY ROZBOR C. vzorku: 527272
[Ukazatel vysledek | jednotka metoda .hodnota |
Escherichia Coli 0 LTJ/100 ml | SOP 101 %(;‘Sl\ EN ISO 9308-1) Al 0 NMH
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml |  SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2) Al 0 NMH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) Al 0 MH
Pocty kolonii pfi 22 °C 0 K TJ/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222% Al 200 DH
Pocty kolonii pfi 36 °C 0 KTJ)/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222 A 40 DH
Clostridium perfringens 0 KTJ/100 ml SOP 111 (CSN EN ISO 7937) A 0 MH
Zivé organismy 0 jedinci/m ___SOP 112 (CSN 757712) Al 0 MH
Pocet organisma 0 jedinci/m SOP 112 (CSN 757712) A 50 MH
joseston 2 % SOP 112 A (CSN 757713) S MH
LHEMICKY ROZBOR ] C. VZOrKU: D222 R
[Ukazate vysledek | ' lim. hodnota |
Barva <5 mg/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) Al 20 MH
Zakal <0,10 ZF(n) SOP 41 (CSN EN ISO 7027-1) A 5.00 MH
Pach pfijatelny --- SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340:2005)A| piijatelny
Chut ptijatelna --- SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340:2005)A| pfijatelna
pH 7. - SOP 43 (CSN ISO 10523) Al 6.5-95 MH
CHSK Mn 1.23 mg/l SOP 27 (CSN EN ISO 8467) A 3.0 MH
Dusitany <0.02 mg/l SOP 11(CSNEN26777) A 0.5 NMH
Berylium <0.0003 mg/l SOP 02 (CSN ENISO 15586) Al 0,002 NMH
Zelezo <0.05 | mg/l SOP 23 (CSN 757385) A . MH
Teplota** 8.4 of SOP 39 (CSN 757342) 8§0-12.0 DH

Prohlaseni: Vysledky zkousek se tVkaji pouze zkouseného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore nelze

protokol reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. ¢. 252/2004 Sb.
NMH - nejvy$si meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.
SOP - standardni operacni postup.

Protokol vyhotovil:

**terénni mérent

KTJ - kolonie tvorici jednotky.
CHSK Mn - chemicka spotfeba kysliku manganistanem.

Svadinova Eva

Schvilil a za analyzy zodpovida:
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Dne: 30.3.2020

Mgr. KerekesSova Jana
Vedouci zkusebni laboratoie

Laborator MOR A V Asr.o.

Ve sloupci "Metoda” jsou akreditované subdoddvky oznadeny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.
Vlastni akreditované, resp. neakreditované zkousky jsou v kolonce "Metoda" oznaceny pismenem 4, resp. N.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzidani wwadény na zvldstni priloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvddény pouze v odiivodnénych pFipadech.
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Laborator MO R AV Asr.o.
Oderska 456, Butovice
742 13 Studénka

Zkugebni laboratof &. 1266, akreditovana CIA

dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel. 556 4007333, fgx. 556 413 092
1C: 253 99 951, DIC: CZ25399951

Zakaznik:

OBEC HODSLAVICE
Hodslavice 211

742 71 Hodslavice

PROTOQKOL Q ZKOUSCE ¢&. 5221/20

Vysledky rozboru vzorku pitné vody - uplny rozsah dle vyhlasky ¢&. 252/2004 Sb.

Misto odbéru:

Vzorek odebral: Kusa Ivona
Identifikace: voda pifna
Zptisob odbéru:

Dezinfekce: ano

Oznadeni zdkaznika:

Protokol o odbé&ru vzorku &.:

Hodslavice §. 300, Z8

IP 01 (CSN ISO 5667-5) A

Hodslavice, ZS
Dalsi idaje o odbéru: Zdroj: podzemm
2052/20

Datum odbéru:

Datum pifjmu:
Datum analyz:

25.3.2020

Hodina odb&ru: 9:15

25.3.2020
25.3. - 17.4.2020

Strana 1/2

Ve sloupci "Metoda” jsou akreditované subdoddvky oznaceny pismeny S. Subdodavatel Jje uveden pod protokolem v pozndmce.
Viastni akreditované, resp. neakreditované zkousky jsou v kolonce "Metoda” oznaceny pismenem A, resp. N.

Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyZdddni uvddény na zvidini przloze k protokolu.

Limitni hodnoty jsou uvidény pouze v odivodnénych pripadech.

MIKROBIOLOGICKY A BIULU(J[(_.K RUZBOR c. vzorku: 5221
tel VVS lednotka metoda lim. hodnota |
_I“_s_cherlcl_l_la Coli 0 «TJ/100 m SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1 A 0 NMH
ntestinalni enterokoky 0 KTJ/100 m SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2 Al 0 NMH |
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 m SOP 101 (CSN ENISO 9308-1 Al 0 MH
Pocty kolonii pfi 22 °C 0 KTJ/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222% B A 200 DH
Po¢ty kolonii pfi 36 °C 0 KTJ/ml SOP 105 (CSNEN1SO6222) Al 40 DH
Zivé organismy 0 1ed1nc1/ml ~_SOP 112 (CSN 757712) Al 0 MH
Podet organismil o 0 jedinci/ml SOP 112 (CSN 757712) Al 50 MH
i ston 1 % SOP 112 A(CSN 757713) ] H
HAEMICKY ROZBOR , ¢ vzorku: 5221 r
1 e vvsledek ]gﬂggﬂ_{g metoda 1
Barva I <5 mg/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) Al 20 MH
Zakal <0.10 _ZF(n) 41 (CSN EN 1SO 7027-1) Al 5,00 MH
Pach __prijatelny = SOP 59 (CSN EN 1622. TNV 757340:2005)A| pfijatelny
Chut’ pfijatelna - SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340: 2005)A pfijatelna
pH 72 — SOP 43 (CSN ISO 10523) 65-95 MH |
Celkova tvrdost (vapnik a hotgik) 2.09 mmol/l SOP 29 (CSN ISO 6059) A 20-35 DH
|CHSK Mn o 1.20 mg/| SOP 27 (CSN EN ISO 8467) A 3.0 MH |
Amonné ionty | <0.02 mg/l SOP 09 (CSN ISO 7150-1) Al 05 MH
Dusitany <0.02 mg/| SOP 11 (CSN EN 26777) y 0.5 NMH
Dusi¢nany <2.0 mg/ SOP 07 (CSN ISO 7890-3) A 50 NMH
Chloridy 10.5 mg/| SOP 54 (CSN ISO 9297) Al 100 MH
Sirany 473 mg/| SOP 01 (CSN 757477) Al 250 MH |
Fluoridy <0.15 mg/ ~SOP 21 (CSN ISO 10359-1) Al 1.5 NMH
Hlinik <0.02 mg/| SOP 49 (CSN ISO 10566) Al 0.2 MH
Arsen <0.002 mg/ SOP 02 (CSN EN ISO 15586) Al 0,01 NMH
Bor <0.1 mg/l SOP 16 (CSN ISO 9390) Al 1.0 NMH
Vapnik 56.4 mg/l SOP 23 (CSNISO 7980) Al 40 -80 DH
[Kadmium <0.0005 mg/l SOP 02 (CSN EN IS0 5961) Al 0,005 NMH|
Chrom .. <0.01 mg/| ~ SOP 23 (CSN EN 1233) Al 0.05 NMH
Med . <0.01 mg/ SOP 23 (CSNISO 8288) Al 1.0 NMH
Zelezo <0,05 mg/ SOP 23 ((CSN 757385) Al =02 MH
Rtut’ <0.0003 |  mg/l SOP 03 (CSN 757440) Al 0,001 NMH
Horéik 13.6 mg ~SOP 23 (CSN ISO 7980) Al 20-30 DH |
Mangan <0.01 mg/| SOP 23 (CSN 757385) Al 0.05 MH
Sodik B 76.2 mg/| SOP 28 (CSN ISO 9964-3) Al 200 MH
Nikl <0.006 mg/l SOP 23 (CSN ISO 8288) Al 0,02 NMH
Olovo o <0.002 mg/1 SOP 02 (SN EN ISO 15586% Al 001 NMH
Antimon <0,0010 |  mg/l SOP 02 {QSN EN ISO 15586 Al 0,005 NMH
Selen <0.0025 mg/l SOP 02 (CSN EN ISO 15586) A 0.01 NMH
Konduktivita 519 mS/m SOP 52 (CSN EN 27888) Al 125 MH |
Kyanidy veskeré - <0.010 mg/l SOP 19 (CSN 757415) Al 0,05 NMH
Bromicnany <3 ng/l SOP CH-29 (CSN EN 1S010304-1.4) S 10 NMH
Chloreénany 144 ug/l SOP CH-29 (CSN EN 1S010304-1.4) % 200 NMH
Chloritan B - <50 ug/l SOP CH-29 (CSN EN IS010304-1.4) § 200 NMH]|
Te lota* B 10.9 °C SOP 39 (CSN 757342) Al 8.0-120 DH
Chlor volny** <0.05 mg/l o SOP 31 (Vysv. 9) Al 030 MH
Benzo(a)pyren <0,0025 ug/l SOP 12 (CSN EN ISO 17993) Al 0 010 ~ NMH|
PAU <0,020 ug/l SOP 12 (CSN ENISO 17993) Al 0.1 NMH
Laboratofr MOR AV As.r.o.
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Laboratofr MOR AV A s.r.o.
Oderské 456, Butovice
742 13 Studénka

Zkusebni laboratof &. 1266, akreditovana CIA

dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info

laborator-morava.cz
Tel. 556 400 333, fax. 556 413 092
IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951

Zakaznik:

OBEC HODSLAVICE
Hodslavice 211

742 71 Hodslavice

PROTQKOL O ZKOUSCE ¢&. 1586/20
Vysledky rozboru vzorku pitné vody

Datum odbéru: 29.1.2020

Hodina odbéru:
Datum pifjmu:
Datum analyz:

11:00
29.1.2020
29.1. - 6.2.2020

Oznadeni zakaznika:

dpravna vody
Dalsi Gdaje o odbéru:

droj: podzemni

Misto odbéru: Hodslavice, vytok z lipraviiy vody
Vzorek odebral: Kusa Ivona

Identifikace: voda pitna upravend

Zpusob odbéru: IP 01 (CSN ISO 5667-5) A
Dezinfekee: neuvedeno

Protokol o odbéru vzorku &.: 805/20
MIKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY ROZBO ¢, vzorku: 1386
Ukazatel vyslede lednotka metoda lim. hodnota |
Escherichia Coli 0 KTJ/100 ml SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) A 0 NMH
Intestinalni enterokoky | 0 | KTJ/100ml |  SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2) A 0 NMH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) A 0 MH
Pocty kolonii pii 22 °C 13 KTJ/m SOP 105 (CSN EN ISO 6222) Al 200 DH
Poéty kolonii pfi 36 °C 10 KTJ/m SOP 105 (CSN EN ISO 6222) A 40 DH
|Clostridium perfringens 0 KTJ/100 ml SOP 111 (CSN EN ISO 7937) A 0 MH |
|Zivé organismy 0 | jedinci/m SOP 112 ?CS_N 75 7712%, A 0 MH
Podet organismu 0 jedinci/m SOP 112 (CSN 757712 A 50 MH
lAbioseston 2 % SOP 112 A(CSN757713) A 3 MH
CHEMICKY ROZBOK . ¢, vzorku: 1530
[Ukazate vysledek | [ metoda lim. hodnota |
Barva <5 mg/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH
Zakal <0.10 ZF(n) SOP 41 (CSN EN 1SO 7027-1) A 5.00 MH
Pach _ | pfijatelny | = --- SQOP 59 gCSN EN 1622, TNV 757340_% A | pfijatelny |
Chut’ pfijatelna - SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340) A | pfijatelna =
%H 8.4 R SQOP 43 (CSN IS0 10523) Al 65-95 MH
Dusitany o <0.02 _mg/l SOP 11 (CSN EN 26777) A 0.5 NMH
Berylium <0.0003 mg/l SOP 02 (CSN.EN ISO 15586) A 0,002 NMH
Zelezo <0.05 mg/1 SOP 23 (CSN 757385) A 0.2 MH
[Teplota** 94 oL SOP 39 (CSN 757342) A180-120 D
Prohidseni: Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkousSeného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely.
Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. ¢ 252/2004 Sb.
NMH - nejvys$si meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.
SOP - standardni operadni postup.
**terénni méreni
KTJ - kolonie tvoFici jednotky.
. . - g" akl’ed N
Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana Dne: 6.2._22%6'*’ s\
Schvalil a za analyzy zodpovida: RNDr. Bfyiplova V1 —-\1?9. (%
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Laborator MOR AV As.r.o.

Ve sloupci "Metoda” jsou akreditované subdoddavky oznaceny pismeny S.  Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznamce.
Viastni akreditované, resp. neakreditované zkousky jsou v kolonce "Metoda" oznaceny pismenem A, resp. N.

Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzadani uvddény na zvldstni piiloze k protokolu.

Limitni hodnoty jsou uvddény pouze v odiivodnénych pFipadech.



